 Addendum au dossier d’Enregistrement de Beauchamp (60)

Modification des pages 61 et 62. (Dossier Costrategic) ou page 76 et 77 du dossier informatique (PDF)
Suite à la demande de ne pas avoir les flux verts (5kW/m²) touchant le centre de service (à l’ouest du bâtiment B) nous avons modifié les caractéristiques de stockage des cellules B et C. 
En effet, un déport de 10m par rapport à la paroi ouest a été ajouté.
Modification de la page 75 (Dossier Costrategic) ou page 89 du dossier informatique (PDF)
Le schéma montrant les zones touchées par les flux thermiques a été mis à jour. Le déport de 10m a été pris en compte dans le schéma. Nous pouvons noter qu’il n’y a plus aucun flux qui atteint le bâtiment de service à l’ouest du bâtiment B.
Modification des pages 238 à 246 du dossier informatique (PDF)
Addition de la note de calcul flumilog concernant la simulation de l’incendie généralisé des cellules B (1510) et C (1511). Nous pouvons noter qu’en effet, aucun flux ne sort du site au droit du mur (Nord sur la note de calcul) correspondant au mur proche du centre de service (sur le plan réel). 
