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ADDUCTION D'EAU & ARROSAGE

Alim. borne de puisage reposée et brumisateurs

— U m— A — Eau pour les brumisateurs
Regard de comptage avec vanne

Repose de borne de puisage

Réseau arrosage

Ve v — Canalisation d'arrosage

Regard de comptage

Vanne AEP pour arrosage des bandes engazonnées
Bouche d'arrosage pour espaces verts

><

RESEAUX DIVERS

CFo-CFa (liaison BV parking silo et commerce sur parvis, alim. écrans TFT quai bus, alim. totems sur parvis,

TFT et caméras quais- (hors cablage)

— A m— A m— Courants faibles
— Cromm CrOm Courants forts
-] Chambre L1T

4/ Chambre L4T

CFo-CFa (Alim. barriéres levantes gare, bornes escamotables, séparateur hydrocarbures, pompe de relevage (y compris céblage))

—(CFA) M—(CFA) m— Courants faibles
= (CFO) N (CFO) m— Courants forts
Coffret éléctrique
CFo-CFa (Alim. bornes foraines, brumisateurs, (y compris cablage))
M (o) (P Courants faibles
—(CFO] R (CFO] m— Courants forts
B Chambre L2T

[BT] Coffret éléctrique
prun Armoire de commande brumisateur

CFo-CFa (Vidéosurveillance - (hors cablage, hors équipements et mobiliers))

— 1D m— VD m— Vidéosurveillance
. Cameéra de vidéosurveillance (hors lot)
Armoire Vidéosurveillance (hors lot)
Déplacement du panneau d'informations dynamiques (hors cablage)
= (CFA) e (CF) m— Courants faibles
— () m—(CFO) m— Courants forts
Sonorisation quai SNCF (hors cablage et hors hauts parleurs)
— o o m— Foureaux pour sonorisation quai
Signalisation lumineuse de trafic (SLT)
— i 5 m— Signalisation
SLT] Armoire Signalisation lumineuse de trafic (SLT)
] Boucle de detection
4] Chambre L2T

RESEAUX CONCESSIONNAIRES (Travaux MOE)
Vélobleus / emplacement définitif (hors cablage et hors mobiliers neufs)

. VELO M \VELO M——— Vélobleus
Autobleues (hors cablage et hors mobiliers)

— 7T T R Autobleues

—~ Coffret de comptage électricité (Hors lot VRD)
Dévoiement Télécom concessionnaire
0 T m— Télécom + Complétel (France télécom-Orange) - dévoiement
Dévoiement Gaz concessionnaire

Tranchée seule - tracé indicatif

CFo-CFa (Alim. barriéres levantes parking, caisse automatique)
) G —y p— Fourreau pour EFIA

= Coffret de comptage électricité (Hors lot VRD)

RESEAUX CONCESSIONNAIRES
(travaux concessionnaires - tracé indicatif)

— T — T — Télécom (France télécom-Orange)
— T — T — Haute tension (ENEDIS)
— 7 — 7 m— Basse tension (ENEDIS)
=] Coffret de branchement Basse tension
%& Chambre K2C
L] Chambre L2T
Dévoiement AEP, défense incendie
— e o m— Canalisation d'adduction d'eau
Poteau Incendie
Bouche Incendie

Malvan (Projet_IndD + 438-00-004_SMIAGE_Cagnes sur Mer_Malvan_Ouvrage_3D.dwg)
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GARE DE CAGNES R-MER

POLE D'ECHANGES MULTIMODAL

Adresse du Projet :

AVENUE DE LA GARE
06800 CAGNES - SUR - MER

DEMANDEUR :
Maitrise d'ouvrage déléguée : Gares & Connexions GARES & . .
Adresse : DIRECTION DEVELOPPEMENT CONNEXIONS SNCF Gares & Connexions :
4, rue Léon Gozlan CS 70014 Tel: 04 13 25 12 03 Gilles MANTEL

13331 Marseille Cedex 03 —
Conduite d'opération : PARVIS // ' m/(
Ad -4, Léon Gozlan CS 70014 ) |\ h—
resse : 4, rue Léon Gozlan PARVIS' ‘\//// G T\ ~

13331 Marseille Cedex 03

ARCHITECTE :
Atelier d'Architecture Gares & Connexions

Adresse : 16, avenue d'lvry GARES &
75 647 Paris Cedex 13 Tel: 01 80 50 93 00 CONNEXIONS

BUREAUX D'ETUDES :
AREP - Aménagement Recherche Péles d'Echanges
Adresse : 16, avenue d'lvry
75647 Paris Cedex 13 Tel: 01 57 27 15 00

r4
INGEROP - ARCORA - Structure - Fagad
Adresse : 18, rue des Deu;u(;al:t;: e I N G ERO P
92500 Rueil-Malmaison Tel: 01 82 51 66 22
/QArco ra
i |
|

LEA - Lels éclairagistes associés Tel: 04 72 10 62 53
Adresse : 7, rue Alsace-Lorraine —
69001 Lyon -

LES ECLAIRAGISTES ASSOCIES

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER - PEM

Systéme Altimétrique: NGF / IGN 69 Systéme Planimétrique: RGF 93 / Lambert-93 CC44

PLAN DES RESEAUX DIVERS

N° d'affaire : 1005414-00 Date : 21.01. 2019 Echelle: 1/200

ARP | CGM | DPC | PLN | RSD |G EN||PC2-04 | A

EMETTEUR PROJET PHASE TYPE IDENTIFIANT LOT N° INDICE




